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W1a: v=50m3/h, P=30Pa

wymiana istn. wentylatora na
nowy Decor 200 CRZ z
opdznieniem Venture zatgczany
o$wietleniem pom. WC

LEGENDA:
<3— oznaczenie elementow nawiewnych

_8 oznaczenie wentylatora

</\/\ oznaczenie przeplywu powietrza pomigdzy
pomieszczeniami

85-791BYDGOSZCZ
(052) 343-27-71

na parterze Szkoty Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4
w Bydgoszczy na cele Przedszkola nr 57 wraz z niezbgdnymi
pracami modernizacyjnymi koniecznymi do funkcjonowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA ul. Monte Cassino 5
OBIEKT: NAZWA  RYSUNKU :
/miana sposobu uzytkowania wyznaczonej czesci pomieszczen WENTYLACJA

RZUT PIWNIC

Podpis i data: 12.05.2014

pozostalej czesci szkoly po tej adaptacji.
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